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Céline LAUTIER Monsieur le Maire

Atban.ROBIN Rue de Paris
® : 0134 41 14.85. 85380 Louvres
Fax : 01.30.32.83.48.
mél.: alban.robin@sante.gouv.fr

Cergy-Pontolse,le 4 JAN. 2008 . .

A

P.J. : Rapport de synthése de la DDASS
Enquéte épidémiologique de la CIRE

Monsieur le Maire,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport de synthése des investigations menées au sein du groupe
scolaire du Bouteillier & la suite des incidents survenus & partir du mois de septembre 2007. La recherche de
sources d'odeurs et de poliuants a conduit mes services & formuler un certain nombre d'hypothéses, dont
certaines ont été écartées a la sulte des informations fournies par vos services techniques.

L'ensemble des études et en particulier les résuitats de la derniére campagne de I'INERIS me permet de
conclure que la qualité de {'air dans les locaux du groupe scolaire est revenue & une situation normale. En
conséquence, la réintégration du groupe scolaire par les enfants et fes personnels est donc envisageable,

Je me permets toutefois de vous rappeler I'importance de la mise en ceuvre des travaux de ventilation qui
permetiront d'assurer un taux de renouvellement de I'air suffisant et permanent dans les locaux. Dans l'attente
de ces travaux, il convient d'accorder une attention toute particuliére 2 ['aération des locaux (ouverture des
fenétres & plusieurs moments de la journée notamment pendant les récréations, la cantine et le soir).

Par ailleurs, il convient de garder & I'esprit que linfroduction de mobilier neuf, achat de nouveaux manuels
scolaires, la réalisation de travaux, la présence de peintures et de produits d'entretien, ... constituent autant de
sources & lorigine d’émissions de composés organiques volatils et d'aldéhydes. Ainsi, lors des travaux de
nettoyage, il faudra veiller a la conformité des produits avec Fusage auxquels ils sont destinés et procéder & un
ringage minutieux et abondant avant la réutilisation des locaux.

Enfin, jinvite les parents et personnels qui souhaiteraient obtenir de plus amples informations & consulter les

sites internet suivants :

-  wwwair-interieur.orq Observatoire de la Qualité de I'Air Intérieur ;
- www.ors-idf.ora Rapport « les effets sanitaires des COV » par 'Observatoire Régionat de la Santé

d'lle de France ;
- www.ineris.fr Fiche toxicologique du formaldéhyde.

Mes services se tiennent & votre disposition pour tout renseignement que vaus jugeriez utile.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, I'expression de mes salutations distinguées.
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Document réalisé par la DDASS du Val d'Oise
Avec la collaboration de la Cellule interrégionale d'épidémiologie (CIRE) lle de France pour la partie

sur les campagnes de I'INERIS

De nombreuses investigations ont été menées au cours des derniers mois dans le groupe scolaire Le
Bouteillier. Le nombre important de contréles réalisés avait pour objectif de rechercher les sources
potentielles d'odeurs et de substances chimiques. De ces investigations, il est possible d'établir des
hypothéses et conclusions sur 'origine des désordres constatés dans cette école.

I Investigations environnementales

Analyses d’air réalisées par les pompiers: aucune présence de gaz tel que du sulfure
d’hydrogéne (H;S) ou « gaz de ville » n'a été mise en évidence par les pompiers lors de leurs
déplacements sur le site du groupe scolaire en ao(t et novembre 2007. La chaudiére située a
proximitée de 'école a été contrdlée par I'entreprise Dalkia & la suite de l'intervention des pompiers et
aucune fuite de gaz ou autre anomalie n'a été retrouvée.

Néanmoins, les pompiers ont mis en évidence la présence de traces de composés organiques volatils
(COV) lors de leurs interventions. Cette présence de COV a été confirmée par les mesures réalisées

par I'INERIS (cf. ci-aprés)

Analyses d’air et inspections réalisées par la DDASS : la DDASS a réalisé des mesures d'air
intérieur au moyen d'un appareil de mesures de type Drieger X-AM 7000. Ce type d'appareil est
classiquement utilisé dans le milieu professionnel pour contréler la qualité de I'air et I'absence de
risque pour la santé des travailleurs (signal d'alerte en cas de présence de gaz & des concentrations
nocives).
Les mesures réalisées par la DDASS ont été de deux types :

- mesures ponctueiles dans I'ensemble des salles de classe

- mesures en continu dans une salle présentant une odeur plus prononcée pendant trois jours

conseécutifs (jour et nuit)

Ces mesures ont porté sur les substances suivantes : COV, H,S, composés organo-halogénés
volatils (OHV), monoxyde de carbone (CO) et dioxyde d'azote.
L'appareil n'a détecté aucune de ces substances. Néanmoins, il est calibré pour détecter des
concentrations généralement plus élevées (les valeurs applicables en ambiance professionnelle étant
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plus €leveées que pour les lieux publics) et il est possible qu'il n'ait pas pu mettre en évidence ces
composés, si ceux-ci subsistaient a 'état de traces.

Des mesures réalisées (en novembre et décembre 2007) et des enquétes techniques
effectuées dés le mois d'octobre, il est possible de conclure qu'il n‘existe pas de sources ponctuelles
d'émissions de substances chimiques a lintérieur du groupe scolaire, & 'exception des éléments de
mobilier, de décoration et de petit matériel scolaire, communs et « classiques » & Pensemble des

établissements scolaires.

Investigations menées par le Centre Antipoison de Nancy: La DDASS a sollicité I'appui du

Centre Antipoison de Nancy afin d'établir un éventuel lien entre les différents produits utilisés lors des

e —————travaux-de-rénovation-mis-en-osuvre-en-6té-2007-et-Hesconcentrations-en-formaldéhyde mesurées
par I'INERIS. Le formaldéhyde était le composé qui était proportionnellement fe plus présent dans Iair

en septembre au regard des recommandations sanitaires en vigueur.

Les données disponibles dans les fiches de données de sécurité étant insuffisantes, le Centre

Antipoison s'est rapproché de chaque industriel (distributeur et/ou fabricant) afin d'obtenir les

compositions qualitatives et quantitatives détaillées des différents produits; I'étude a donc été réalisée

uniquement sur la base des données fournies.

L'étude a montré que :
- outre le mastic, une des peintures contient des libérateurs de formaldéhyde,

- les produits utilisés dans le cadre des travaux étaient adaptés a I'usage prévu.

Etude réalisée par le Centre Scientifique et Technique du Batiment : le CSTB est l'organisme
national de référence en ce qui concerne la mesure des substances chimiques issues des matériaux
de la construction. Le CSTB a procédé au début du mois de décembre 2007 a la mesure d'un
échantillon de mur peint. Cet échantilion a été prélevé par les services techniques de la ville de
Louvres dans une classe de I'école maternelle.

Le principe de la mesure est le suivant : I'élément mural est placé, pendant trois jours, dans une
chambre d’essai d’émission dans laquelle circule un flux d'air déterminé. Les substances chimiques
emises par I'élément mural sont piégées par des supports adsorbants puis analysées. Dix composés
(mis en évidence dans l'air intérieur) ont ainsi été recherchés par le CSTB. Le résultat de cet essai
met en évidence que le revétement mural constitue une source d'émission de COV et de
formaldéhyde. En effet la peinture analysée émet, quatre mois aprés son application, des quantités
certes faibles mais non négligeables de composés organiques volatils et d’aldéhydes.

Apres echange avec la division en charge de cette étude au CSTB, il apparait que 'élément mural
peut étre qualifié de « peu émetteur ». Cette faible émissivité de substances chimiques & la date de
l'essai (11 déecembre 2007) corrobore les derniers résultats d’analyses d'air qui mettent en évidence
une décroissance notable de la présence de ces composés dans l'air des salles de classe.
Néanmoins, ce caractére « peu émetteur » ne vaut que pour la période de 'essai et au-dela mais ne
permet pas d'extrapoler sur les émissions de cet élément murai au cours des premiéres semaines
consécutives aux travaux, que |'on peut supposer supérieures.

Contréle des réseaux d’eaux usées: compte tenu de la description des odeurs fournies par
certains personnels de I'école (enseignants, agents d'entretien,...), 'hypothése de la présence
ponctuelle d'H;S ou d'un autre composé organique provenant des réseaux d'eaux usées a été
étudiée. En effet, un cas de figure atypique d’odeurs observé dans une école de la région Nord au
cours des dernidres années a été relaté par la CIRE, expliqué par la réaction chimique entre ie
produit de débouchage et les dépbdts de peinture dans le siphon de I'évier dans lequel les éléves
lavaient régulidrement leurs pinceaux.

Des contrdles des réseaux d’eaux usées ont été réalisés par Veolia sur la partie publique, et par les
services techniques de la ville de Louvres sur la partie intérieure. Aucune anomalie n'a été signalée &

la suite de ces contrfles.

Contrdle des descentes d’eaux pluviales : la DDASS a émis I'hypothése que les odeurs soient
lites a la présence de matiéres organiques en décomposition dans les descentes d’eaux pluviales.
Afin d'examiner cette possibilité, la DDASS a sollicité les services techniques de ia mairie afin de
procéder 4 des vérifications. Les services techniques ont fait appel & une société spécialisée qui n'a
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pas mis en évidence d’anomalie particuliére ni au niveau de la toiture terrasse, ni au niveau des
descentes d'eaux pluviales (conduits et joints).

Expertise réalisée par I'Institut National de ’Environnement Industriel et des Risques (INERIS):
Cette expertise s’est déroulée en deux temps. Une premidre série d’analyses a 6té réalisée le 17
septembre 2007 et une seconde campagne le 4 décembre 2007. Le protocole de mesures de la
seconde campagne d'analyses a été établi aprés concertation entre I'INERIS, la DDASS, la CIRE et
I'InVS (institut national de Veille Sanitaire). Les éléments d'analyses et de comparaison ci-aprés ont
été apportés par la CIRE lle de France.

1" campagne de mesures : La campagne de mesures s'est déroulée le lundi 17 septembre au matin
dans des conditions majorantes (absence de ventilation préalable). Elle montre la présence
d'aldéhydes et de composés organiques volatils (COV) en concentrations élevées dans les lisux de
vie des éléves et du personnel. Lorsque des valeurs de comparaison existent [études OQAI, 1 et
1bis], on note que les concentrations détectées dans I'école sont supérieures aux valeurs moyennes
usuellement rencontrées dans les logements et les écoles.

A P'exception du benzéne et du propane, les concentrations détectées a l'intérieur des bétiments sont
nettement supérieures aux valeurs extérieures. Ce résultat est cohérent avec les connaissances
scientifiques actuelles, qui pointent I'existence au sein des habitats de sources nombreuses et
usuelles d’aldéhydes et de composés organiques volatils [colloque RSEIN 2005, 2].

Pour une méme substance chimique, les niveaux rencontrés varient globalement peu d'une classe a
l'autre (ratio de 1,3 a 1,4 pour les aldéhydes et de 1,1 a 1,9 pour les COV), ce qui plaide en faveur
d’'une source diffuse de substances chimiques, commune a ces classes.

Concernant les teneurs ambiantes en composés organiques volatils, les concentrations maximales ne
sont pas détectées préférentiellement dans une classe plutbt qu'une autre.

Concernant les composés de la famille des aldéhydes, les concentrations maximales sont plus

fréquemment détectées dans la salle informatique.

2°™ campagne de mesures: Des mesures d'air ont été réalisées dans les mémes classes (salle
informatique, salle de I'école primaire, salle de I'école maternelle), le préau et une salle de classe dite
témoin n'ayant pas fait I'objet de travaux au cours de I'été 2007. Les mesures ont &été réalisées dans
des conditions normales d'aération pour les salles de classe {(aération la veille} et sans aération
préalable pour la salle informatique. Cette campagne de mesures, réalisée selon le méme protocole
de prélévement, met en évidence une nette décroissance des concentrations par rapport aux
analyses de septembre, quelle que soit la substance chimique considérée. Cette amélioration de la
qualité de Fair est notée dans les classes ayant bénéficié d'une aération préalablement au
prélévement, comme dans la salle informatique qui n’en a pas bénéficié.

Les niveaux d'aldéhydes enregistrés a lintérieur des locaux restent sensiblement plus élevés qu'a
I'extérieur pour la majorité des composés chimiques. Les niveaux détectés dans les classes ayant
recu des travaux de peinture sont homogénes entre eux, et la salle informatique ne se distingue plus
des deux autres. En revanche, les niveaux qui sont relevés dans cette salle sont Iégérement mais
systematiquement plus élevées que dans la salle témoin sans travaux de peintures (ratiode 1,4 22,5
selon les substances).

Concernant les COV, les concentrations relevées reviennent a des niveaux sensiblement équivalents
aux concentrations ambiantes extérieures, ce qui est cohérent avec les résultats d’études réalisées
par 'OQAI dans les écoles [1bis]. Les concentrations enregistrées dans iles classes ayant bénéficié
de travaux ne se distinguent plus de ceux de la classe témoin (sans travaux de peinture).

Conclusions de I'étude de I''NERIS : Ces campagnes de mesures mettent en évidence la présence
de sources diffuses d'émissions d'aldéhydes et de composés organiques volatils, a l'intérieur des
batiments du groupe scolaire. En décembre, la qualité de I'air mesurée dans les locaux redevient
conforme & une situation normale.

La nette amélioration de ia qualité de l'air constatée décembre 2007 reléve probablement de deux
phénoménes agissant individuellement ou simultanément : le bénéfice de Pamélioration de ia
ventilation (ouverture des fenétres, dispositifs d'aération mis en place début novembre 2007) et
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modifier notablement ses caractéristiques, a été exclue par un éxpert de I'nsfitut national de
recherche et d'étude de la finition (JREF) consulté par la Ddass, dans la mesure ol les peintures
utilisées ne peuvent geler qu'a des températures trés largement négatives, jamais observées en

région parisienne.

d) diagnostic ventilation : le diagnostic réalisé par la société AKREMI pointe Finsuffisance de la
ventilation naturelle des locaux. Cette constatation, initialement relevée par la DDASS puis confirmée
par FINERIS, se trouve confortée par ce diagnostic. Cette insuffisance de ventilation est liée au fort
niveau d'étanchéité des menuiseries et 4 I'absence d'équipement d'extraction d'air dans le batiment.
Outre la ventilation des classes par ouverture des fenétres, le bureau d’études préconise la mise en
place d’extractions mécaniques au sein du groupe scolaire.

Il Investigation épidémiologique

Enquéte épidémiologique réalisée par la Cellule Interrégionale d’Epidémiologie d’lle de France
en liaison avec la DDASS : Une enquéte par questionnaire a été réalisée auprés des éléves,
enseignants et personnels communaux du groupe scolaire, en vue de recenser les troubles de santé
inhabituels apparus depuis la rentrée, décrire leurs fréquences et conditions de survenue, afin de
fournir des pistes sur leur possible origine. Il ressort de I'enquéte que :

- les symptémes décrits sont survenus essentiellement dans la premiére quinzaine de
septembre et consistent majoritairement en des troubles de type irritatif (irritations
respiratoires et oculaires) et des maux de téte,

- certains resultats, comme la proportion élevée de personnes touchées et I'apparition des
symptdmes « concentrés dans le temps » chez les adultes et la survenue simultanée des cas
dans I'ensemble du béatiment parmi les éléves orientent vers I'hypothése d'une source
d'exposition distribuée largement dans !'ensemble du batiment et s’aiténuant au fil du temps.
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