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Monsieur le Maire,

L'Inspection Académique m'a fait part des nouvelles odeurs ressenties dans le groupe scolaire Le
Bouteiller et des symptémes survenus chez quelques enfants et adultes fréquentant cet établissement
depuis la réintégration des locaux le 28 janvier dernier. Dans ce cadre, une nouvelle enquéte a été
diligentée le jeudi 6 mars 2008 par le service santé-environnement et le médecin inspecteur de la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS).

Cette enquéte réalisée a la faveur des vacances scolaires a porté sur I'ensemble des locaux de
I'établissement (classes, cantines, salle informatique, toilettes, locaux de stockage des produits
d'entretien,...). Une attention toute particuliére a été portée aux odeurs ressenties dans I'ensemble des
pieces et il a été procédé a des mesures de la qualité de I'air. Un contact a par ailleurs été pris avec le
meédecin chef du service d'urgences pédiatriques de Gonesse.

Il ressort de cette enquéte les constats suivants :
- Dans de nombreuses salles de classe, la salle informatique, la bibliotheque, I'accueil périscolaire

et la cantine, des odeurs diffuses et relativement modérées ont été ressenties. Ces odeurs
s'apparentent a des odeurs de « renfermé » ou de produits d'entretien.

- Les murs repeints au cours de I'été 2007 ne dégagent plus aucune odeur. Aucune remontée
d’odeurs d’égouts n'a été ressentie, quel que soit le lavabo considéré.

- L'efficacité des réglettes de ventilation posées en novembre 2007 en partie haute des fenétres

) semble tres limitée et n'a pas pu étre démontrée le jour de la visite. En effet la circulation d'un flux

/ d'air n'est possible que s'il y a un double systéme d'aération (entrée et sortie) ou grace a un

; dispositif mécanique de ventilation de type VMC (ce qui n'est pas le cas ici).

- La DDASS a testé le fait d’ouvrir les fenétres en position oscillo-battante durant une dizaine de
minutes environ : le courant d'air créé permet de réduire de maniére trés importante l'intensité
des odeurs (il n'y a pratiquement plus aucune odeur perceptible).

- L'origine des odeurs ressenties est trés probablement liée aux sources d'émissions usuelles dans
un_béatiment : émissions provenant des divers revétements, des meubles, des livres, des
fournitures, des équipements en plastique,... Comme ['avait déja souligné la Ddass, les odeurs
ressenties dans cette école résultent du manque de ventilation et de la forte étanchéité des
locaux. La chaleur des locaux peut accentuer l'intensité des odeurs et I'impression d’atmosphére
« pesante » régnant dans certaines salles de classe.

- Des mesures d'air intérieur au moyen d'un appareil de type Draeger X-AM 7000 ont été réalisées
dans I'ensemble des salles de classe pour les substances suivantes : composés organiques
volatils (COV) et sulfure d’hydrogéne (H,S). Aucune de ces substances n'a été détectée. La
sensibilité de I'appareil a été vérifiee par les inspecteurs de la DDASS par un test de pulvérisation
de produits d’entretien : le détecteur a bien décelé des COV. En conclusion, il n'existe pas de
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